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Sprawozdanie z badan/pobierania probki nr: 1821

Nazwa i adres 1'WZC Sp. z o.0. Pochodzenie '| woda wodociggowa
zleceniodawcy Ustron, ul. Mysliwska 10 prébki
Dziat Produkcji Wody
Stan probki bez uwag
Miejsce pobierania '| SUW Goleszéw Szworc Metoda PN-EN ISO 19458:2007
probki Goleszéw, ul. Zrédlana 6 pobierania oraz PN-ISO 5667-
pomieszczenie dozowania podchlorynu probki 5:2017-10+Ap1:2019-07
Prébka pobrana i uprawnionego prébkobiorce: Joanna Figiel Cel badania Kontrola jakosci wody
dostarczona do przeznaczonej do
laboratorium przez spozycia przez ludzi
Data pobrania probki Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan
2025-12-08 2025-12-08 2025-12-11
Wyniki/rezultaty badan:
Wskaznik Jednostka | Wynik / NP Kryteria? Metoda
rezultat
Temperatura °C 9,4 - -—- PN-C-04584:1977
Chlor wolny mg/l CI2 0,09 - - ILB-23 wyd. 6 2 01.12.2024 4
Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 4
Escherichia coli jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 4
Enterokoki katowe jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 4
Ogdina |IC2Z£)fzr;ncl:kroorg. W jtk/1 ml 0 - o PN-EN SO 6222:2004 )
C/ostr/d{um pen‘r/nge.ns jtk/100 ml 0 - 0 PN-EN SO 14189:2016-10 )
(tacznie ze sporami)
Metnosé NTU <0,10 ° - 1 1011 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 4
Barwa mg/l Pt <5 1 - — 10 PN-EN ISO 7887:2012 met. D. 4
Stezenie jonéw wodoru (pH) 7,1 - 6,5-9,5 PN-EN SO 10523:2012 4
Przewodnos¢ elektryczna puS/cm 607 - 2500 PN-EN 27888:1999 4
Zelazo pg/l 114 - 200 ILB-10 wyd. 3 z 01.12.2024 4
Mangan Mg/l <15 - 50 ILB-20 wyd. 4 z 01.12.2024 4
Twardos¢ mg/l CaCO3 321 - 60 - 5003 PN-ISO 6059:1999 4
Glin (Al) pg/l <30 ™ - 200 ILB-09 wyd. 3 z 01.12.2024 4
Jon amonu mg/l <0,10 - 0,5 ILB-27 wyd. 4 z 01.12.2024 4
Azotyny mg/I <0,10 - 0,5 ILB-28 wyd. 4 7 01.12.2024 4
Azotany mg/l 17,60 - 50 ILB-29 wyd. 4 7 01.12.2024 4
Chlorki mg/l <5 15 - 250 ILB-08 wyd. 3 z 01.12.2024 4
Absorbancja (254nm) 1,5 - ILB-03 wyd. 2 7 01.02.2022 16

1 Informacja podana przez klienta, moze mie¢ wptyw na wynik badan.
2 Wartosé parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)
3 Znak "<" oznacza: ponizej granicy oznaczalno$ci metody.Wartosci badan oznaczone znakiem "<" lub ">" nie sg wynikami a rezultatami badan.
4 Parametr i metoda zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: NS-HK.904.1.2025
dla Laboratorium Wody Pogérze
6 Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

Powyzsze wyniki/rezultaty odnoszg sie wytacznie do pobranej probki. Protokét z pobierania probek dostepny jest w Laboratorium.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Zleceniodawca ma prawo do ztozenia skargi.
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9 Orientacyjna warto$¢ parametru wynosi: 0,09 NTU

10Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.

11Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU

12Orientacyjna warto$¢ parametru wynosi: 1 mg/l Pt

13 Warto$¢ zalecana (dla zdrowia ludzkiego- nie naktada obowigzku uzupetniania przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne)
14Orientacyjna warto$¢ parametru wynosi: 7 pg/l

15Orientacyjna warto$é parametru wynosi: 4 mg/l

16 Parametry wykonywane wytgcznie przez Laboratorium Wody Wista Czarne

Sporzadzit: Wygenerowat: Autoryzowat:
Joanna Figiel Magdalena Smajdor (2025-12-19 11:37:38)
***koniec sprawozdania*** Elektronicznie podpisany
przez Olga Czyz

Powyzsze wyniki/rezultaty odnoszg sie wytacznie do pobranej probki. Protokét z pobierania probek dostepny jest w Laboratorium.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. Zleceniodawca ma prawo do ztozenia skargi.
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